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LOCALE

GRUPPO DI POMPAGGIO

(R.E.I.120)
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area esterna

 (Spazio a cielo libero)
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Vasca PREFABBRICATA

in c.a. interrata

(Capacità 25 mc )
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IDRANTE

SOPRASUOLO - 12

ALIMENTAZIONE

DALL'ACQUEDOTTO

UNI 70

ATTACCO MOTOPOMPA VVF
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LEGENDA

STRATEGIE DI PREVENZIONE ANTINCENDIO

SIMBOLO DESCRIZIONE

Idrante soprasuolo DN 50 (2 X 45)

Cartello Idrante Soprasuolo 

Cartello Estintore

Cartello "VIETATO FUMARE"

Tubazione in Pead  PN16 rete antincendio interrata

Luce di Emergenza

Cartello attacco Autopompa VV.F.

Via di fuga esterna

Attacco per Motopompa VV.F. - Femmina UNI70

Indicazione quota

Cartello uscita di sicurezza

QUOTA

Cartello Locale Gruppo di Pompaggio Antincendio
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